
I.prešovská nástrojáreň 

s.r.o. 

Ľubochnianska 2 

08006 Ľubotice 

BOZP ZD-002 Strana 1 z 6 

Evidencia vyhradených technických zariadení 

Platnosť od:  

01.04.2022 

Číslo vydania: 

02 

 

ÚČEL 

 

Postup stanovuje podmienky pre bezpečné používanie a prevádzkovanie vyhradených technických zariadení, ich 

evidenciu, rozsah prehliadok, odborných skúšok a revízií v spoločnosti I.prešovská nástrojáreň s.r.o. 

 

OBLASŤ PLATNOSTI 

 

Obsah dokumentu je záväzný pre zamestnancov spoločnosti  I.prešovská nástrojáreň s.r.o., ktorí sú zodpovední za 

prevádzkovanie vyhradených technických zariadení, evidenciu, zabezpečenie prehliadok a odborných skúšok a revízií 

vyhradených technických zariadení. 

 

POUŽITÉ ZNAČKY A SKRATKY 

 

BOZP  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

VTZ  Vyhradené technické zariadenie 

MW  Megawatt 

RT  Revízny technik 

OV  Osoba určená výrobcom 

TPV  Technické podmienky výrobcu 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

 Oddelenie / Funkcia Titul Meno Priezvisko Dátum Podpis 

Vypracoval: BT PhDr.Mgr.Štefánia Migašová 1.4.2022  

Preveril:     

Schválil: Výkonný riaditeľ Ing. Alexander Pella, PhD.  1.4.2022  

Číslo vydania: 

 

02 

Označenie súboru : 

 

BOZP ZD-002 

Číslo výtlačku : 

 

 

 

ROZDEĽOVNÍK  

 

Číslo výtlačku Oddelenie / Funkcia Titul Meno Priezvisko Dátum Podpis 
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02 (kópia)     

03 (kópia)     
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1.0 ZÁKLADNÉ POJMY 

 

Technickým zariadením – sa rozumejú zariadenia, ktoré sa rozdeľujú podľa miery ohrozenia do skupiny: 

• A – sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia; 

• B – sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia; 

• C – sú technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia.  

 

Technické zariadenia skupiny A a technické zariadenia skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia. 

 

2.0 POUŽITÉ PRÁVNE A OSTATNÉ PREDPISY 

 

Zoznam použitých právnych a ostatných predpisov: 

[1] vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 

ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších 

predpisov; 

[2] zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov; 

[3] § 14 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

[4] príloha č. 1. vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 

plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v 

znení neskorších predpisov; 

[5] § 9 ods. 2 písm. c) vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 

plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v 

znení neskorších predpisov; 

[6] § 17 ods. 1 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 

plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v 

znení neskorších predpisov; 

[7] § 18 ods. 1 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 

plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v 

znení neskorších predpisov; 

 

3.0 ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 

 

Druhy technických zariadení sa rozdeľujú podľa miery ohrozenia do skupiny A, skupiny B alebo skupiny C.  

V skupine A sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia, v skupine B sú technické zariadenia s vyššou 

mierou ohrozenia a v skupine C sú technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia.  

 

Technické zariadenia skupiny A a technické zariadenia skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia. 
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4.0 EVIDENCIA VTZ A POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA 

 

4.1 Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke technického zariadenia 

 

Zamestnávateľ, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, a iné osoby podľa zákona, ktorí na 

plnenie svojich úloh používajú technické zariadenie (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečia bezpečnosť 

technického zariadenia, ak pri jeho prevádzke dodržiavajú bezpečnostnotechnické požiadavky a 

a) vedú sprievodnú technickú dokumentáciu technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných 

prehliadkach, kontrolách a skúškach, 

b) vedú evidenciu vyhradeného technického zariadenia s údajmi podľa prílohy k vyhláške [4]  zodpovedajúcu 

skutočnému stavu, 

c) vydajú miestny prevádzkový predpis na prevádzku vyhradeného technického zariadenia skupiny A v súlade s 

bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak technická dokumentácia nezohľadňuje skutočné prevádzkové a 

užívateľské podmienky, 

d) zabezpečia vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia. 

 

4.2 Evidencia vyhradeného technického zariadenia 

 

Zamestnávateľ je povinný evidovať všetky VTZ v jeho pôsobnosti. Evidencia vyhradeného technického zariadenia 

obsahuje: 

a) názov vyhradeného technického zariadenia; 

b) typové označenie; 

c) meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo 

organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu; 

d) výrobné číslo; 

e) rok výroby; 

f) umiestnenie; 

g) základné technické parametre, ktoré sú:  

1. pre tlakovú nádobu: 

a. najvyšší pracovný tlak, 

b. skúšobný tlak, 

c. najvyššia a najnižšia pracovná teplota, 

d. vnútorný objem, 

e. základné technické parametre bezpečnostného príslušenstva, 

2. pre kotol: 

a. výhrevná plocha kotla v m2, 

b. výkon kotla (množstvo vyrábanej pary v t/h alebo MW), 

c. teplota napájacej vody a výstupná teplota pary alebo vody, 

d. druh paliva, 

3. pre vyhradené technické zariadenie zdvíhacie: 

a. nosnosť a pre pohyblivé schody, chodníky a vleky prepravná kapacita, 

b. zdvih, 

c. menovitá rýchlosť, 

d. rozpätie, vyloženie, 

e. ovládanie, 

f. druh pohonu, 
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4. pre žeriavovú dráhu: 

a. dovolené zaťaženie, 

b. dĺžka, 

c. rozchod, 

d. výšková úroveň, 

5. pre vyhradené technické zariadenie elektrické: 

a. menovité napätie a prúd, 

b. menovitý výkon alebo príkon, 

c. krytie vzhľadom na prostredie a vonkajší vplyv (vyhotovenie), 

6. pre vyhradené technické zariadenie plynové: 

a. druh plynu, 

b. pretlak plynu, 

c. prietok plynu pre zdroj plynu alebo regulačnú stanicu, 

d. dĺžka (pre plynovod mimo plynárenského zariadenia), 

e. výkon pre spotrebiče, 

f. obsah chladiva pre chladiaci okruh, 

7. potrubné systémy uvedené v prílohe k vyhláške [1] skupine A písm. e) a g) a skupine B písm. e): 

a. najvyšší pracovný pretlak, 

b. najvyššia pracovná teplota, 

c. skúšobný pretlak, 

d. výpočtový pretlak, 

e. menovitá svetlosť DN a pri čerpadlách výkon, 

f. pracovná látka, 

g. dĺžka potrubia. 

 

4.2.1 Menovanie osôb zodpovedných za evidenciu VTZ 

 

V spoločnosti I.prešovská nástrojáreň s.r.o. sú za evidenciu VTZ zodpovední: 

za evidenciu VTZ elektrických:  

za evidenciu VTZ tlakových:  

za evidenciu VTZ zdvíhacích:  

za evidenciu VTZ plynových:  

 

4.3 Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia 

 

Každý zamestnávateľ na zabezpečenie bezpečnej prevádzky je povinný kontrolovať stav bezpečnosti technického 

zariadenia. 

 

4.3.1 Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje: 

 

a) typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou oprávnená právnická osoba; 

b) skúškami u výrobcu technického zariadenia výrobcom určená osoba alebo revízny technik; 

c) odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik; 
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d) inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa vyhlášky [1] a osoba určená prevádzkovateľom podľa 

bezpečnostnotechnických požiadaviek, a ak to nevyplýva z bezpečnostnotechnických požiadaviek, osoba 

určená prevádzkovateľom podľa sprievodnej technickej dokumentácie. 

 

4.3.2 Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia sa vykonáva podľa príloh k vyhláške: 

 

a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení; 

b) po inštalovaní na mieste budúcej prevádzky pred prvým uvedením do prevádzky a po inštalovaní na inom 

mieste s výnimkou technického zariadenia prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu; 

c) pred opätovným uvedením do prevádzky:  

1. po odstavení dlhšom ako jeden rok, 

2. po demontáži a opätovnej montáži, ktorou môže byť ovplyvnený stav bezpečnosti, 

3. po rekonštrukcii a oprave; po oprave technického zariadenia elektrického, ak bola potrebná zmena 

istenia, 

4. ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce, 

d) počas prevádzky podľa prevádzkových podmienok na základe posúdenia rizika, najmenej v ustanovených 

lehotách. 

 

4.3.3 Úradná skúška a opakovaná úradná skúška 

 

Úradná skúška sa vykoná pred uvedením technického zariadenia do prevádzky na vyhradenom technickom 

zariadení skupiny A a na vyhradenom technickom zariadení plynovom uvedenom vo vyhláške [4] skupine B písm. a) 

až c) s médiom acetylén a písm. g) po ukončení inštalácie na mieste budúcej prevádzky a po ukončení 

rekonštrukcie, a ak ide o vyhradené technické zariadenie tlakové skupiny A a vyhradené technické zariadenie 

plynové skupiny A, aj po ukončení opravy tlakového celku zváraním. Úradnou skúškou sa overuje, či vyhradené 

technické zariadenie podľa prvej vety, ktoré nebolo uvedené do prevádzky podľa osobitného predpisu, je spôsobilé 

na bezpečnú prevádzku vrátane jeho bezpečnej obsluhy, a či zodpovedá konštrukčnej dokumentácii, ku ktorej bolo 

vydané odborné stanovisko k dokumentácii. 

 

Opakovanou úradnou skúškou vykonávanou v pravidelných lehotách sa overuje, či vyhradené technické zariadenie 

skupiny A a vyhradené technické zariadenie plynové uvedené vo vyhláške [4] skupine B písm. a) až c) s médiom 

acetylén spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku a či je obsluhované bezpečným spôsobom. Opakovaná úradná 

skúška sa vykonáva:  

a) v lehotách podľa príloh k vyhláške [1]; 

b) najneskôr po každých desiatich rokoch prevádzky technického zariadenia elektrického; 

c) pred opätovným uvedením technického zariadenia do prevádzky podľa vyhlášky [5]. 

 

Úradná skúška a opakovaná úradná skúška sa vykonáva na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa v 

dohodnutom termíne. 

 

4.3.4 Odborná prehliadka a odborná skúška 

 

Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa preveruje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po 

ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie, opravy a počas jeho prevádzky. 

Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa vyhlášky [1] a podľa 

bezpečnostnotechnických požiadaviek. 
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Odbornú prehliadku a odbornú skúšku nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola 

vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť 

lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok. 

 

 

5.0 ZÁVER 

 

Uvedené pravidlá a predpisy BOZP sú platné pre všetkých zamestnancov spoločnosti I.prešovská nástrojáreň  

s.r.o.a v primeranom rozsahu aj pre zamestnancov cudzích organizácií, pokiaľ sa zdržujú so súhlasom na 

pracoviskách organizácie. 

 

Všeobecná časť predpisov v úvodnej časti môže byť využitá pri školení zamestnancov aj ostatných prevádzok. 

Pravidlá nenahrádzajú platné zákony a predpisy v oblasti BOZP. 


