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Cislo potvrdenia: ~ 44/28/12/2021 V Prelove 28.12.2021

Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktora ma osobitné opravnenie o odbornej spdsobilosti na vykonanie kontroly
hasiacich pristrojov:

Marek Matej

Cislo osobitného opravnenia o odbornej spésobilosti na vykonanie kontroly hasiacich pristrojov:
PY 224, HP 783 ,
POTVRDENIE O VYKONANI KONTROLY PRENOSNEHO HASIACEHO PRISTROJA
podra § 21 ods. 4 vyhlasky Ministerstva vnttra Slovenskej republiky &. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju vlastnosti,
podmienky prevadzkovania a zabezpeenia pravidelnej kontroly prenosnych hasiacich pristrojov  a pojazdnych
hasiacich pristrojov.

Nazov alebo meno vlastnika hasiacich | 1.preSovska néstrojarefi,s.r.o. Cubochnianska, LUBOTICE

pristrojov:
Fiposs Nézov vyrobcu | Rok | Cislo vyrobnej S o <
oznacenie : ; serie : ; e

p.C. hisiibohs haslmceho vyroby 2 vykonanej Umiestnenie g § g
pristroja Pt HE tlakovej skasky W

1. 9VKT Kovosluzba 06 067645 1.Poschodie Chodba | X

P4 6P KTK Kovosluzba 06 352079 Prizemie  Chodba | X

3. 9Vb Albeco 06 2144 1.Poschodie Chodba | X

4. OSSP ETS 06 9420468 Prizemie  Chodba | X

3, P6Te Kodreta 09 09872 Vyroba X

6. COSP ETS 05 8884518 Vyroba X

g S5KTe Kodreta 07 17625 Vyroba X

8. P6 Sanal 18 019877 Sklad X

9, P6Te Kodreta 11 104381 Sklad X

10. | S5KTe Kodreta 06 0796 12 | Kotolia X

11. | P6Te Hastex 13 084553 Chodba X

12. P6Te Hastex 13 085308 Chodba X

13. | P6Te Hastex 13 084057 Vyroba X

14. | P6Te Hastex 13 076044 Vyroba X

15. |[PM 12 Neuruppin 06 02415 Vyroba X

16. | S5KTe Hastex 16 002415 Vyroba X

17. | Raima K5 Sanal 16 095813 Vyroba X |

Telefén ICO ICDPH E-mail internet

0917 963 723 44701217 SK2022798602 matej.marek@ 3fin.sk www. 3fin.sk



SFin

3Fins.r. 0., LevoCska 11, 080 01 Pre3ov

www.3Fin.sk

18. | Raima K5 Sanal 16 095639 Vyroba X

19. | P6 Sanal 17 010913 Prizemie chodba X

20. | P6Te Hastex 17 025740 2.poschodie chodba X

21. | Po Sanal i6 037027 Vyroba X

22. | P6Te Hastex 17 024101 2.poschodie X

23. | P6Te Hastex 17 025618 2.poschodie X
Détum vykonania kontroly hasiacich pristrojov: 28.12.2021

Potvrdzujem, Ze v dobe usk
podpis osoby, ktora méa odboriii
Telefon ICo ICDPH E-mail internet
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ZAZNAM &: 28/12/2021

o vykonanej kontrole zariadeni na doddvku vody na hasenie poZiarov
po ich odovzdani do uZzivania

Kontrola zariadeni na dodavku vody na hasenie poZiarov po ich odovzdani do uzivania bola vykonana
v zmysle § 5 pism. a) zdkona NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov
v navéznosti na § 15 ods. 2 vyhlasky MV SR ¢&. 699/2004 Z. z. o zabezpedeni stavieb vodou na hasenie
poziarov av silade s ustanoveniami STN 92 0400 ¢&l. C.2 analogicky s &l. 6.1 STN EN 671-3. Zaznam
o vykonanej kontrole je vyhotoveny v zmysle § 24 pism. h) vyhlasky MV SR &. 121/2002 Z. z. o poziarnej
prevencii.

Pravnicka osoba — Fyzické osoba podnikatel: 1.preSovska nastrojareii,s.r.o. Cubochnianska,

LUBOTICE
Kontrolovany objekt : AB,Vyroba
Kontrolu vykonal (imeno, priezvisko) : Marek Matej
Datum vykonania kontroly : 28.12.2021

Kontrola zariadeni na dodavku vody bola zamerana na :

e funkénost’ odbernych miest, uzatvaracich a pripajacich armatur a uzatvaracich ventilov, hadic
a hadicovych navijakov,
e volny pristup k zdrojom vody, odbernym miestam a hadicovym zariadeniam,

e vybavenost' hadicovych zariadeni predpisanou vyzbrojov,
e oznacovanie vonkajsich odbernych miest a hadicovych zariadeni,
e pohotovost ¢erpacich zariadeni a ich prislusenstva,

e mnozstvo vody v nadrzi.

Vysledok kontroly :Bez  nedostatkov

Zariadenie na dodavku vody na hasenie poZiarov nie je v rozpore s poziadavkami vyhlasky MV SR &
699/2004 Z. z. o zabezpecovani stavieb vodou na hasenie poziarov a d’alSich suvisiacich predpisov.

Dalsia kontrola zariadeni na dodavku vody na hasenie musi byt vykonana: 28.12.2022

Prilohy: Udaje o parametroch zariadeni na dodavku vody — HADICOVE ZARIADENIE

1 % Levoiska 11
Fl 0 01 Pregov

1£0: 44 701 217
poiiama oghran : SN 2022793607
B wwrw3f

peciatka %is kontrolora
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Cislo? HZ? Tryska | iy | Tiak® | Voda® | VNO | Rok/Tlak?
@D (mm)
C52HI Prizemie 12,5 0,48 0,42 3,51 Vv 2021/2022
C 52 H2 1.Poschodie 12,5 0,46 0,4 3,43 v 2021/2022
FN 25015 poshoedie 5 044 [040 055 |V |2021/2022
HII_;I iSBO Vyroba 5 0,48 0,44 0,57 v 2021/2022
5/3 ==y

HI:J i_ s Vyroba 5 0,48 0,44 0,57 v 2021/2022
1)  Typové Cislo 6)  Vyhovuje/Nevyhovuje

2)  Hadicové zariadenie - umiestnenie 7) Rok vyroby hadicového zariadenia/Rok vykonania tlak.

skusky

3)  Tlak (v rade) /MPa/ 8)  Zistené nedostatky
4)  Tlak (pretlak) /MPa/ 9) Navrhy na odstranenie nedostatkov

5)  Vodavls!

V Preove diia : 28.12.2021
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Protokol
O vykonane;j tlakovej skuske poZziarnej hadice podl'a STN EN 671-1 : 2012, STN EN 671-2 : 2012, STN EN 671-3 :
2009

| Majitel: | 1.presovska nastrojareii,s.r.o. Lubochnianska, CUBOTICE |

| Objekt: | AB |

| Pracovny tlak MPa): | 1,2 | | Skissobny pretlak (MPa) | 1,6 |

Tlakove skisky hydrantovych hadic vykonané zariadenim a dopinkami, ktoré na tento ucel
vyhovuju. Tlakova pumpa typ TRZ-100 do tlaku 0-10 MPa. Tlakomer d-160 mm, v.&.:-ML
320794 rozsah: 0-2.5 MPa, trieda presnosti: 2,5%.

Po naplneni vodou kontrolovanej hadice sa postupne zvySuje na skiSobny tlak na hodnotu
predpisanu pre jednotlivé typy hadic. Po dotlakovani sa skasobny tlak udrZuje cca 5 min.
SkuSana hadica sa po vysuSeni zvinie a namontuje do hydrantovych skriti.

Dizka

Datum : : Rok Vysledok Umiestnenie v hydrantovej
sliiSky Typ hindice hﬁﬂ;‘e viroby ity skrinke
28.12.2021 {252 20 2006 Funkéna H¢.l
28.12.2021 52 20 2006 Funkéna HE2
28.12.2021  |AN2530 |30 2014  |Funkéna  |H&1
28.12.2021 HN 25/30 |30 2017 Funkéna HE2
28.12.2021 HN 25/30 |30 2016 Funk¢na He¢ 1
5 Levodskd 11
SMB& 01 Prefov
(0:44701217
T -
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SERVISNY LIST

wpodiarma aoheana, £027 2 FIS,CO
DO i L,

bl b —

GINNOST (sluzby) — HASIACI PRISTROJ | ks sss_ u_" s.m_._ ..._ﬁﬁ_wﬂ ..,,nﬁ o

Kontrola has. pristrojov — HP  (prenosné) “ - | Odberatef:

Kontrola has. pristrojov — HP  (pojazdné) 4 Ter v e ni St Cn

Tlak. skiska HP — 6 kg prasok, 8 lvoda |7~ e = & o

Tiak. skidka HP —5kgCO2.2kgClz |5 (R

Naplfi do PHP - prasok , CO2 CINNOST (sluzby) - HYDRANT ks

Maplfi do PHP — vodny, vzduchopena Kontrola hydrantov C-52, U.Nm HN \,,
Kontrola hadice ~ C-52, D-26 s
Revizna sprava HP :

: Revizna spréva Hydranty _
Revizna sprava Hadice )

PRENOSNE HASIACE PRISTROJE ks | VYBAVA HYDRANTOV a INE ks

6 kg praskovy STN EN 3 yp - 20 m hydrantova hadica C-52, D-25

91 vodny STN EN 3 typ - Uzatvaratelné pradnica C-52, D-25

5 kg snehovy CO2 STN EN 3 typ - Ventil polospojka C-52 D-25

2 kg snehovy CO2 STN EN 3 typ - Piltiogram HP,H

2 kg praskovy STN EN 3 typ - Nalepka, Malepka kombinovana

1 kg praskovy STN EN 3typ - Stitok HP,H k N

NAHRADNE DIELY HP — STN EN 3 ks | SERVISNE UKONY _“m

Hadica s pridnicou P8, 9V,55,52 Montaz HP

Manometer ,Zajist.kolik Doprava

PoZ.kniha Drziak

Deodavatef:. ey Odberater.

Datum: % Datum:




